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Beiblatt Sicherungskasten 
 
Achtung! Diese Installation ist ausgerüstet mit Netzabkopplung / Netzfrei-Feldschaltungen. 
FI-Schutzschalter muss beim Einsetzen dieser NFS vorgeschaltet sein. 
Spannungsfreiheit von Wechselspannung an der Installation in den Räumen lässt nicht 
automatisch den Rückschluss zu, dass die Sicherung ausgeschaltet ist. 
 
Wichtig: 
Bei Arbeiten am Elektroinstallationsnetz dieses Gebäudes ist jede Sicherungsgruppe zusätzlich 
auf Spannungsfreiheit am Eingang des Netzfreischalters zu überprüfen. 
Für die Isolationsmessung ist der Erdungsanschluss am Netzfreischalter abzuhängen. 
 
Bei Änderungen bitte die MPA Elektrobiologie AG kontaktieren. (Version/Stand 2022.09) 
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